Comision Estatal del |
Agua Jalisco |
GOBIERENDO DEL ESTADO DE JALISCO

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACION PUBLICA
CEA-CON-EST-LP-069-19

ACTA DE SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Objeto;, DISENO, PROYECTO, CONSTRUCCION, PUESTA EN T-dARGHA,
ESTABILIZACION Y ENTREGA DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA PTAR
EN ARANDAS, JALISCO,

Lugar y Fecha: En la sala de juntas de [a COMISION ESTATAL DEL AGUA DE i,

JALISCO (CEA), ubicada en la Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Prouidencia, en t:_,
Guadalajara, Jalisco, siendo las 1:00 HORAS, del dia 03 (TRES) DE SEPTIEMERE DE WY
2019 (DOS MIL DIECINUEVE),.
N
Acta que se formula con fundamento en los articulos 43 Fraceidn I y 66 de la Ley \\:)

de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articule 82 del
Feglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jaliseo Y sus Municipios,

siendo las 11:00 HORAS para constatar la realizacién de la junta conuocada por la

Subdireccion de Proyectos de Saneamiento de la Comisién Estatal del Agua de
Jalisco, de conformidad con lo dispuesto para  este procedimiento de
contratacidn, '

El acto fue presidido por el Ing. Eric Walberto Moreno Aréualo, Director de
Presupuestos y Contrates y el personal de la Subdireceion de Proyectes de
Saneamliento de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA). La reunién

tiene por objete dar respuesta a las preguntas recibidas y hacer las aclaraciones -. -"-aiﬂ
necesarias a las bases de licitacién yfo anexos, para la preparacién de las H‘l/
propuestas técnicas y econdmicas, _A .

\ EMPRESA Y/O PERSONA FISICA:

NOTA ACLARATORIA:

1- SE CONVOCA A UNA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES EL DIAT0 (DIEZ) DE
/ SEPTIEMERE DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE) A LAS 14:00 HRS.
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[Las SIGUIENTES PREGUNTAS FUERON REALIZADAS POR LA EMPRESA: Grupo
AMDS, S A DECV.

1. PREGUNTA: ;Se acepta gue se espesen los lodos primarios y secundarios
combinados?

RESPUESTA: Si se acepta.

2. PREGUNTA: Solicitamos se defina la uida dtil de los sistemas de

sopladores y el nivel de ruide maximo permitido, asi como la difusion de
aire, pues se tiene un costo alto que el estado puede no estar listo para
afrontar al tener que cambiar todos los elementos y las PTAR pueden
gquedarse paradas por esta causa.
RESPUESTA: Vida (til de sopladeores de 5 (cinco) afios. El nivel de ruido se
indica en la Norma NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece los limites
maximos permisibles de emisiones de ruido de las fuentes fijas y su
metodo de medicion, La difusién de aire serd establecida  por el
LICITANTE de oacuerde a su propuesta técnica y gconomica,
considerande que el cambio o no de los sistermas  de sopladeres
existentes es decisicn de cada LICITANTE.

3. PREGUNTA: Solicitamos se defina los operaciones que pueden ser
consideradas en un solo modulo ;Pre tratamiento, desinfeccion UV,
deshidratacién de lodos, ete?

s RESPUESTA: Pretratamiento, desinfeccion, deshidratacién de lodos.

4. PREGUNTA: El tratamiento de loedos ;se acepta que se lleve a cabo en un
(’l solo tren?

RESPUESTA: Los LICITANTES deberdn de considerar para el tratamiento
de lodos una estabilizacién bicldglea ya sea aeraobia o anasrobia an dos
tremnes.

\'.

; operacion y limpia jse aceptard el uso de rayos ultravioleta en lugar de
SN cloro gas?

A
% 5. PREGUNTA: Para una desinfeccién mas eficiente, economica en
0]

RESPUESTA: S{, se acepta gue la desinfeccién sea con luz ultravicleta.
A
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6. PREGUNTA; Considerando el caudal promedio a tratar de 170 LPS en esta
FTAR, al aplicar el factor de 1.80 resulta 306 LPS ;Es suficiente considerar
la capacidad de las bombas del influente, para este caudal de 306 LPS,
contando todavia con una bomba de respalde?

RESPUESTA: los LICITANTES deberdn considerar para su Idtsenc
construccién y operacion los gastos establecidos en el ANEXO AT- Q-
FTAR ARANDAS del APENDICE 2.

Los Licitantes deberan considerar los siguientes caudales para el disefio i
y la construccion de la PTAR ARANDAS.

CAUDAL | VALOR DEL CAUDAL ; NN
Qa promedic mensual en lps 170.0 \{l""\
Qa promedio mensual en m3/mes 446760.0
Caudal pico mdaxime en lps 354.0 _
Caudal pico méximo en m3/dia 30,586.0 i

7. UNTA: :Sera cbligatoric gue el cribade final tenga limpieza
automatica?

RESPUESTA: No es necesario.

8. PREGUNTA: En relacién al carcamo que se encusntra a 3.6 Km de la PTAR,
! Y cuyo equipamiento es parte de los trabajos a incluir en las propuestas.
RESPUESTA: es correcta su apreciacidn,

9. PREGUNTA: Confirmar si la capacidad a bombear es 30 Lps, con una
segunda bomba de respaldo.

_ EESPUESTA: | os licitantes deberdn apegarse a la capacidad maxima de
A bombeo del carcama Cazadores, misma que fue prc:-purr;mnuda en la
Lr"’i»’; memoria descriptiva y de caleulo funcional,

10. PREGUNTA:;Nos pueden proporcionar el didmetro de la linea a presién Y
la CDT a considerar?

RESPUESTA: Se dard contestacidn en la siguiente junta de uclarn:mnes

f P . J'H" .' |III.".I
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1.

PREGUNTA; Aclarar si la operacién de este cdrcamoe estarda a carge del
ayuntamiento, es decir gue no consideraremos la energia sléctrica, ni
ningan otre costc mensual por operar este cdrecamo en nuestra
propuesta |
RESPUESTA: los LICITANTES deberdan de considerar tanto| en su
propuesta técnica como econdmica todos los costos que resulten de la
modernizacién  (cambio yf/o reposicidn de todos los equipos
electromecanicos, tableros, arrancadorss etc), para su buen
funcionamiente y ademas deberd de considerar todos los costos fijos y
variables para su buen funcionamiento de operacidn y mantenimisnto.

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS FUERON REALIZADAS POR LA EMPRESA:
ATLATEC, 5.A.DEC.V.

L

EEFERENCIA: General, Fecha limite para Presentacidén y apertura de
proposiciones (13/0%/2019),

PREGUNTA; Se sclicita una extension de tiempo de 21 dias posteriores a
la fecha marcada en la conuocatoria para presentacién de propuestas.

RESPUESTA: Se conueca a una tercera junta de aclaraciones el dia 10 de
septiembre de 2019 14:00 horas y se analizard su propuesta,

REFERENCIA; General Fecha limite para adquirir las bases de licitacién e
inscripcion para participacién en la propuesta.

PREGUNTA: Se solicita una extension de tiempo de 21 dias posteriores a
la fecha marcada en la conuocatoria conforme a la extensién de la
fecha de entrega de propuestas.

RESPUESTA: Deben apegarse a la fecha establecida en la conuocateria
de esta licitacion para el limite de adquisicién de bases.

3. REFERENCIA:15] Linea de agua, inciso b) Pretratamiento, 5to parrafo,

PREGUNTA: En la uisita se hizo mencidn del carcamo Cazadores el cual
requiere rehabilitacién, Sclicitarmos informacién de ubicacién y datos de

la acornetida eléctrica,

RESPUESTA: Se dara respuesta en la préoxima junta de aclaraciones.

) - i
/Y |
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4. REFERENCIA: Apéndice 2, 13 Terreno para construccion de PTAR
Arandas, inciso a),
1% Junta aclaraciones pregunta #5 (Atlatec).
PREGUNTA: En el Apéndice 2 menciona “la desinfeccién del cgua %esid.uul
tratada deberd ser a base de sistema de cloro gas” En 18 Junta
aclaraciones se confirma el use de desinfeccién con luz UV. Faver de
confirmar que prevalece la desinfeccion con luz UV,
RESPUESTA: Se confirma que el sisterna de desinfeccidn del efluente de
la PTAR de Arandas debe ser con luz UV, 1

AV
5. REFERENCIA: 1° Junto aclaraciones pregunta #5 (Atlatec), ! \>
PREGUNTA: Con el fin de establecer una euvaluacidn justa entre los '.;-J
licitantes, se solicita indicar el valor de transmitancia o considerar para Y
el disefic del sistema de luz UV, Sl
RESPUESTA: Si algdn licitante requiere alguna informacion de calidad x\‘t
P del agua debe ser a su costo de acuerdo a su propuesta técnica U g
V.4 econamica.
‘l\-“"i... .
4 6. REFERENCIA: Apéndice 2, ANEXO AT-Q - PTAR ARANDAS.
PREGUNTA; Fauor de indicar cuantas horas al dia se presenta el caudal
pice.
RESPUESTA: Los licitantes deberdn de considerar un caudal pico de 4 hrs
por dia,

7. REFERENCIA: Apéndice 2, 1.4 Disposicidn final de los biosslides,
( 1% Junta aclaraciones pregunta #2 (Grupo AMDS),

PREGUNTA: En la seccidn 14 se indica "los LICITANTES deberdn tamar en
cuenta la distancia entre la PTAR ARANDAS y el sitio del rellenc sanitario
mds cercanog, o sea una distancia del orden de 15 (quince) kildrmetros.”

En la junta de aclaraciones se indicé que sl licitante deberd buscar el
_ sitlo de disposicion final y esto Impactard en los costos de operacién,
T Fauer de confirrmar el criteric a considerar.
%” RESPUESTA; Los licitantes deberan de considerar en su propuesta una
~| distancia de 15 km para la disposicién de los biosdlidos,

A Z - e ."".' {
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a.

10.

REFERENCIA: VISITA DE OBRA, I
PREGUNTA: Fauor de proporcionar la profundidad de los ccmia[es de
cribado, de los canales de desarenade y del carcameo de bombeo
existentes

RESPUESTA: Se dara respuesta en la proxima junta de aclaraciones

REFERENCIA; 1" Junta aclaraciones /MEMORIA DESCRIPTIVA,
PREGUNTA; Entendemos que el alcance solicitado para el cdrcamo
Cazadores es la sustitucién de los equipos de bombeo y pretratamiento y
la rehabilitacién de la obra ciuil, jes correcto nuestro entendimienta?

En caso de ser correcto y entendiendo que la Memoria Descriptiva
entregada comoe referencia vpara los licitantes corresponde a la
ingenieria conceptual y no es la Memoria Constructiva, faver de indicar
a) pretratamiento reguerido

o) caracteristicas de los equipos existentes.

ci Distancia del colector Cazadores a PTAR para determinar condiciones
de bombeo.

d) Profundidad de los canales de cribado y desarenado existentes,

e} Ditnensiones del carcamo de bombeo existente.

RESPUESTA: Se darda respuesta en la préxima junta de aclaraciones,

REFEREMCIA: WVISITA DE CEBRA

1% Junta aclaraciones, pregunta #] (Corp. Hidro Industriall/MEMORIA
DESCRIPTIVA,

PREGUNTA: Entendemos gue lo capacidad de disefio del carcamo
Cazadores es de 60 a 117 /s, la cual no serd modificada.

En la Memoria Descriptiva se indica gue las bombas existentes estdn
disefiadas para 30 l/s, para un flujo total de 120 I/s.

Entendiendo gue la Memoria Descriptiua es un documento conceptual,
favor de confirmar las condiciones de flujo minime y maximo regueride,
raradeterminar la condicidn de bambes requerida,

RESPUESTA: Se dard respuesta en la proxima junta de aclaraciones

REFERENCIA; ANEXO AT-INSTALACIOMNES EXISTENTES - PTAR ARANDAS
PDF,
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PREGUNTA: Con el fin de reuisar el equipamiente eléctrico y
electromecdanice de las  instalaciones  existentes, solicitamos
amablemente se nos proporcione los diagramas unifilares de la planta, | |
RESPUESTA: Se dard respuesta en la préxima junta de aclaraciones.

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS FUERON REALIZADAS POR LA EMPRESA:
DESARROLLADORA GLAR, SA.DECV,

1. REEFERENCIA: General Fecha limite para Presentacidn y apertura de
proposiciones (13/09/2019)
PREGUNTA: Se solicita unao extension de tiempe de 15 dias posteriores a

la fecha marcada en la conuocatoria para presentacién de propuestas. '\:f’
RESPUESTA; Se conueca a una tercera junta de aclaraciones el dia 10 de N
septiemnbre de 2019 14:00 horas y se analizard su propuesta, p _:,;‘5;'{
NN
N 2. REFERENCIA: La partida AD34 PERMISOS Y LICENCIAS contermpla lo \{“J
w/ relacionade a segures y fionzas relatives al PERIODO DE DISENO,
;Af}—' PROYECTO, CONSTRUCCION, INTERCONEXIOMES, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO,
PREGUNTA: Se sugiete gue esto sea contemplado como un indirecto y no
como un evento del presupuesto; ya que para determinar el valor que
debe contemplar la fianza es necesario primero obterner el monto de los /
trabajos, de lo contrario se tendria un error ciclado, \

RESPUESTA: El presupuesto la propone cada licitante, se debera
considerar los costos de seguros y flanzas en su propuesta [ [

3. REFERENCIA: La partida A03&8 Y AD37 se refieren a los COSTOS |
MENSUALES FIJOS PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION (T2a) y
COSTOS MEMSUALES VARIABLES PUESTA EN  MARCHA ¥
ESTABILIZACION DE LA PTAR ARANDAS (T3a x Qa) para Qa=170 LPS,
PREGUNTA; ;Se debe de plasmar los costos mensuales de solo T mes o de
los 9 meses?

f RESPUESTA: Se dara respuesta en la préxima jurita de aclaraciones.

Pégina 7de 15 / 7.
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4, REFERENCIA; En el punte 82 Garantia de cumplimiente durante el “Q
periode de pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y
estabilizacion de la PTAR Arandas del Apéndice 3 Aspectos Financieros
sefiala gue se debera considerar una flanza equivalente al 20% del page L
calculada como 9 uveces la CONTRAPRESTACICON MENSUAL PTAR
ARAMNDAS (Ca) y que se deberdan cumplir las cendiciones establecidas en
el Apéndice 4 Modele de Contrato de las bases de licitacian.

PREGUNTA: En el Apéndice 4 Modelo del Contrato no se menciona esta |
fianza, por lo tanto no deberd considerarse? En las bases de licitacion BL \\Q‘i
PTAR ARANDAS tampoco se contempla dicha fianza.

RESPUESTA: Se dara respuesta en la proxima junta de aclaraciones. N

§ EEFERENCIA: En el punte 8.3 Garantia de terminacién del contrato del \ o
Apendice 3 Aspectos Financieros sefidla gue se deberd considerar una - \’\
fianza equivalente a 12 veces la contraprestacién mensual PTAR ;
Arandas y que se deberdan cumplir las condiciones establecidas en el L
Apeéndice 4 Modelo de Contrato de las bases de licitacion.

PREGUNTA: a) En el Apéndice 4 Modele del Contrato no se
menciona esta fianza, por lo tanto no debera considerarse? En las bases
de licitacion BL PTAR ARANDAS tampoco se contempla dicha fianza.
RESPUESTA: Se dara respuesta en la proxima junta de aclaraciones.

6. REFERENCIA: En el punte 8.3 Garantia de terminacién del contrate del
Apéndice 3 Aspecios Financieros sefala que se deberd considerar una
flanza eguivalente a 12 ueces la contraprestacién mensual PTAR
Arandas y gue se deberdn cumplir las condiciones establecidas en el
Apéndice 4 Modelo de Contrate de las bases de licitacidn, :
PREGUNTA; b) En casc de gue deba considerarse la fianza aunque
no se encuentre en el Modelo de Contrate ni en las bases de licitacion,
¢Estn fianza la estan considerando come uicios ccultos de la operacion?

'II T En casc de ser afirmativc cuales son los uicios ocultos que estan
i " considerande que pueden presentarse, lo anterior debide a gue la
- 1;’( afianzadora lo solicita para saber gue debe contermnplar; y en caso de no
'_,,- i = ser vicios ocultos ;qué es lo que solicitan gue se afianca?
RESPUESTA; Se dard respuesta en la proxima junta de aclaraciones.
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7. REFEREMCIA: En el punto 83 Garantia de terminacién del contrato del

Apéndice 3 Aspectos Financieros sefiala que se deberd considerar una
fianza equivalente a 12 veces la contraprestacidn mensual PTAR
Arandas y que se deberan cumplir las condiciones establecidas en el
Apéndice 4 Modelo de Contrato de las bases de licitacién.
PREGUNTA: ¢} Tratandose de una flanza de vicios acultos sy eosto
es muy alte ya que estan pidiendo que se afiance 12 ueces la
contraprestacion mensual PTAR Arandas, ereemos gue lo correcto es
afianzar un porcentaje de dicho importe, tal y como sucede con una
fianza de uicios ccultos en donde se aflanza entre un 10 y 20%.
RESPUESTA: Se dara respuesta en la proxima junta de aclaraciones.

8. REFERENCIA: En el punto 9.2 Seguro durante el PERIODO DE F’RUE;BAS DE \|
FUNCIONAMIENTD, PUESTA EN MARCHA ¥ ESTABILIZACION DE LA PTAR A
ARANDAS del Apéndice 3 Aspectos Financieros sefiala gue se debera \ b

~./ considerar un segurc en las condiciones establecidas en el Modelo del '

%/'l“u CONTRATO entregade como Apéndice 4 de las BASES DE LICITACION, y

W presentar la péliza correspondiente a bensficio de la CEA en un plazo no
o mayor a 15 dias calendaries contados a partir del ACTA DE ]
£
(/

T
i

TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PTAR ARANDAS,

PREGLINTA: a) En el Apendice 4 Medelo del Contrato no se
menciona este seguro, por lo tanto, ;no deberd considerarse? En las
bases de licitacidn BL PTAR ARANDAS tompoco se contempla dicha N
flanza. W
RESPUESTA: Se dard respuesta en la proxima junta de aclaraciones.

9. REFERENCIA; En el punto 9.2 Seguro durante el PERIODO DE PRUEBAS DE

FUMCIOMAMIENTO, PUESTA EN MARCHA ¥ ESTABILIZACICN DE LA PTAR
4 ARANDAS del Apéndice 3 Aspectos Financieros sefiala gue se debera
| _—T _ considerar un seguroc en las condiciones establecidas en el Modelo del
| | CONTRATO entregado como Apéndice 4 de las BASES DE LICITACION, y
= presentar la paliza correspondiente a beneficio de la CEA en un plaze no
«-""'7 mayor a 15 dias calendaries contades a partir del ACTA DE
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PTAR ARANDAS.

Py %
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PREGLNTA: b) En caso de que deba considerarse el seguro, oungue
no se ericuenite en el Modelo de Cantrato ni en las bases de Lir:itu:v:ién. s
solicita todos los detalles respecto del misme (monto del 'seguro,
coberturas a considerar, etc.) !
RESPUESTA; Se dard respuesta en la préxima junta de aclaraciones.

10. REFERENCIA: El formato BL-CFMOM ¥ BL-CVOM-PTAR ARANDAS
\

entregado en las Bases de licitacion en la parte superior derecha viens s 1

identificade coma PE3. A
PREGUNTA; Segun las bases de licitacidn corresponde al documento PE4, X
RESPUESTA: El documento correcto es el PE 4. Y

d

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS FUERCN REALIZADAS POR LA EMPRESA; \

]
It
by

INGEMIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBIENTALES, 5. A.DE C. V. \,'
L
1. PREGUNTA: A la entrada de la planta no se aprecia un medidor \\: \,
PARSHALL, ise debe de colocar un medidor PARSHALL a la entrada de la
e / planta?
' xr\r'f:jei EBESPUESTA: los licittantes deberdn de considerar un sisterma de 'y
‘"“':H medicion de flujo el cual debe ser Parshall o electromagnético. ]

2. PREGUNTA: ;Se puede considerar 2 o mdas mdédulos para linea de agua?
RESPUESTA: Si es posible considerar mas de dos trenes.

3. PR NTA; ;Se puede considerar 1 selo filtro banda de lodes? 3 nl‘n"
RESPUESTA: El licitante deberd considerar ademas del existerte otro /I |
filtto banda adicional S,

_PREGLUNTA: (El bambec de influente deke ser para la caudal nominal o

cauvdal maximo?
RESPUESTA: El bombeo influents deberd ser para coaudal mdximo

PREGUNTA; :lLas unidades de cribado y desarenado deben de ser
calculadas para el caudal nominal o para el caudal maxima? _
RESPUESTA: |los licitantes deberan de considerar para todo =l

Pagina 10 de 15 ' =
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|
pretratamiento, incluyendo el eribade el caudal mdaxime. i
6. PREGUNTA: ;Se pueden utilizar los edificios existentes?
RESPUESTA; Si se pueden utilizar, siempre y cuando se rehabiliten con
puertos y ventanos nueuas, impermeabilizante en ozotea, cambleo de
iluminacién, y pintura en general

7. PREGUNTA: Nos pueden proporcionar el diagrama unifilar y en que
condicidn se encuentra el cableads
RESPUESTA: No se cuenta con la informacién salicitada,

8. PREGUNTA: Nos pueden proporcionar el diagrama de tuberias e
instrurmentacion (DT,
RESPUESTA: No se cuenta con la informdeidn solicitada,

9. PREGUNTA; Nos pueden proporcionar el arreglo general mecdnica con el
trazado de tuberias y en qué condicianes se encuentran las tuberias.
RESPUESTA: No se cuenta con la informacion solicitada.

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS FUERON REALIZADAS POR LA EMPRESA: VALSI
AGRICOLA INDUSTRIAL, 8.A. DE C.V,

1. EEFEREMNCIA: APENDICE 2 ASPECTOS TECNICOS, I
PREGUNTA: Se solicita medicidn de caudal de tipo Parshall con medidor
ultrasonico; jEs posible propener medicién de caudal de tLpb tdnel
electromuagnético tanto para influente como efluente?

RESPUESTA: Los licitantes pueden proponer sistemas de medicidn tanto
PARSHALL como electromagnéticos en influente y efluente.

— 2. REFERENCIA: BASES PTAR ARAMNADAD, £4.4 - Péliza de Seguro por dafios
a Terceros,

PREGUMNTA: Los "seguros y las fianzas” en el presupueste de obra, los
mencliona corme tal, como un concepta, pero las bases sugieren gue estos
costos se agreguen a los indirectes ;Cudl es la manera correcta de

agregarlos a la propuesta; come conceptos o como indirectos?

.'.'llli -~ / /‘4’ J .
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/

RESPUESTA; Los costos de seguros y filanzas deberdan de r:cnsiclerarlos

dentro de sus indirectos. | \
|

3. REFERENCIA: MEMORIA DESCRIPTIVA PLANTA EXISTENTE. |
PREGUNTA: La memoria descriptiva de la PTAR existente indica como \
datos de disefio un gasto medic de 150lps; sel carcamo de bombeo y los
canales de pretratamiento existentes tendrdan gue ampliarse y/o
remodelarse para ampliar su capacidad a 770lps de caudal medio?
EESPUESTA: | os licitantes deberdan considerar el disefio y construccidn
para un gaste medic de 170 litros por segundo. [

4, REFERENCIA: ANEXQ AT-INSTALACIONES EXISTENTES, \y
PREGUNTA: Referente al equipo electromecdanico lldmese transformador b % ku
principal u sus accesorios de subestacién deberda ser también \"" e
considerade como nuevao en la propuesta econdmica? b
RESPUESTA: Es correcta su apreciacidn.
S !
S !
RN |
o ACUERDOS

1. Deberan considerar, si es necesaric, dentro de su propussta realizar los
trabajos en tiempo extraordinario en diferentes turnos, asl come trabajos

intermitentes sabadaos y domingoes para terminar en la fecha programada.

o

minimo con un ingeniero tepégrafo de planta para el control de nivelaciones

Al |
I
2. La empresa deberda garantizar para la ejecucién de los trabajos contar i{hi/

con su respective eguipe completo de trabajo.

3.—El| contratista debe contemplar manc de obra especializada suficiente y

)
/{f necesaria para la ejscucidn de los trabajos. |
o

e J 4. El programa general de ejecucién de los trabajos se presentara por actividad
(conforme al presupuesto total de los trabajos), indicando erogacicnes 8]

cantidades mensuales de la ejecucion de los trabajos, expresado en unidades,

aH e,

51,
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uvoliumenes totales y costos, respetando las fechas de inicie y terminacion
indicadas en las bases de esta licitacion.

Se debera considerar como parte de sus indirectos el rotulo informative con
medidas minimas de 2 mts de alto per 3 mts de large; con la descripeidn de la
ocbra en construccion, los tramites y permisos pertinentes, el equipo de
seguridad del perscnal de obra, asi como el sefialamiente y materiales para
proteger la zona de construccion de manera que se conserue el paso peatonal

y vehicular segure y limpio en todo momento durante la gjecucién de la obra.

Se deberd mantener el sitio de los trabajos limpio durante todo el periode de

gjecucion, asi mismo la obra tendrd gue ser entregada totalmente limpia.

El contratista no podra sino por consentimiento exprese de la Comisién
Estatal del Agua de Jalisco realizar trabajos cuyo importe sea mayor al
contratado, en caso contrario los trabajos excedentes quedaran a fauar del
estado.

Una vez leida la presente, se cierra siende las 1250 HORAS del mismo dia, a
continuacion de conformidad al margen y al calce todos los participantes de
ella,
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Por parte de la Comision Estatal del Agua de Jalisco.

i o
Ing. Eric Walbert Ocean. . Tri artinez Sahagun
Director de Pres osy Contratos Subdirector de Proyectos de

Direccién de Pr stos y Contratos Saneamiento
A) Direccién de Proyectos Y gestién de

Recursos (CEA)

Empresas Participantes
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15

Otro (s) participante (s)

Representante de Contraloria del Estadoe.

| Representante de Contraloria Interna.
|

' Jefe de Saneamiento del Interior del
Estado

Direccion de Proyectos y Gestion da‘
Recursos. (CEA),
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