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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACION PUBLICA
CEA-AMP-EST-LP-019-26

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Objeto: AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN
ANTONIO TLAYACAPAN-AJIJIC, MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO.

LugaryFecha:Enla sala dejuntasdela COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (CEA), ubicada en la Calle
Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, en Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 HORAS, del dia 20
(VEINTE) DE MAYO 2026 (DOS MIL VEINTISI'EIS).

Acta que se formula con fundamento en los articulos 15 fraccion lll, 43 numeral 1 fraccion |y 66 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 82 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para constatar la realizacion de la junta convocada por la
DIRECCION DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO de la COMISION ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO (CEA), de conformidad con lo dispuesto para este procedimiento de contratacion.

El Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos y el personal de la DIRECCION
DE SANEAMIENTO Y OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO (CEA). Dara respuesta a las preguntas recibidas y hacer las aclaraciones necesarias respecto a las
bases de licitacidon, anexos, proyecto y/o catélogo de conceptos, para la preparacion de la propuesta técnica
y econdmica.

Asimismo, se les recuerda que en su propuesta técnica deberan incluir un escrito en el que manifiesten que
conocen los términos, resolucién de dudas y/o acuerdos en que llegaron ambas partes en esta junta de
aclaraciones, por lo que no podran invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato (en
caso de adjudicérselo) por este motivo.

PREGUNTAS Y ACLARACIONES

EMPRESA Y/O PERSONA FiSICA:
NOTA(S) ACLARATORIA(S) POR PARTE DE LA DEPENDENCIA

1. Enestajunta de aclaraciones se hace entrega a los licitantes inscritos
-Estudio de mecanica de suelos de la PTAR la localidad de San Antonio Tlayacapan-Ajijic, denominada “PTAR
San Antonio Tlayacapan_Mecanica de Suelos”
-Estudio de topografia denominado “PTAR San Atonio Tlayacapan_Topografia”
-Documento “PTAR San Antonio Tlayacapan_Diagrama Unifilar”,

Mismos que se enviaran por correo y estara disponible en las oficinas de la Comision Estatal del Agua de
Jalisco, ubicadas en Calle Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia, Guadalajara, Jalisco, en un horario de
09:00 a 17:00 horas.
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LAS SIGUIENTES PREGUNTAS FUERON REALIZADAS POR LA EMPRESA: INGENIERIA DE SISTEMAS SANITARIOS Y
AMBIENTALES, S.A.DE C.V.

1. BASES DELICITACION
NOS PUEDEN CONFIRMAR LA CAPACIDAD ELECTRICA INSTALADA ACTUALMENTE Y LA CAPACIDAD
ELECTRICA DISPONIBLE EXISTENTE. {KVA)
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN TRANSFORMADOR DE
225 KV A 440.

2. BASESDELICITACION
NOS PUEDEN COMPARTIR LA MECANICA DE SUELOS Y LA TOPOGRAFIA DEL LOTE.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: VER NOTA ACLARATORIA NO. 1.

3. BASESDELICITACION
NOS PUEDEN COMPARTIR LOS ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA DEL INFLUENTE.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS MISMOS SE ENCUENTRAN EN EL APENDICE 2,
DENOMINADO “CALIDAD ARY AT PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN”.

4. BASES DELICITACION
NOS PUEDEN COMPARTIR UN DIAGRAMA UNIFILAR DE LA PTAR EXISTENTE.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: VER NOTA ACLARATORIA NO. 1.

5. BASESDELICITACION
EN EL APENDICE # 1, PUEDE CONFIRMAR S| LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA
TRATADA SE PRESENTARAN DENTRO DE LA PROPUESTA Y LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
DE LAS CELDAS FOTOVOLTAICAS SERAN EN UN ANEXO DE LA PROPUESTA.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBERAN DE OMITIR EN ESTA LICITACION,
LA PARTIDA DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES FOTOVOLTAICOS.

6. BASES DELICITACION
DE ACUERDO CON LO CITADO EN LAS SE MENCIONA QUE; “PARA SU PROPUESTA, LOS LICITANTES NO
DEBERAN CONSIDERAR LOS COSTOS DE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS BIOSOLIDOS
GENERADOS EN LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN-AJIJIC, ASi COMO DE LAS BASURAS Y ARENAS
SEPARADAS EN EL PRETRATAMIENTO DE LA PTAR”. FAVOR DE CONFIRMAR SI ES NECESARIO CONSIDERAR
DICHOS COSTOS.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: NO.

7. APENDICE 2, ASPECTOS TECNICOS, 1.3 TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PTAR SAN ANTONIO
TLAYACAPAN - AJUIC - AJUJIC, A) PARA LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN - AJUIC - AJUIC, LOS
LICITANTES TOMARAN EN CUENTA EL TERRENO ADQUIRIDO Y PUESTO A DISPOSICION POR LA CEA. ASi
MISMO, PARA EL DISENO Y LA UBICACION DE SUS INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
RESIDUALES Y DE LOS LODOS, LOS LICITANTES TOMARAN EN CUENTA:» EL ESTUDIO DE GEOTECNIA Y
MECANICA DE SUELOS, ENTREGADO POR LA CEA PARA EL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA LA PTAR SAN
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10.

ANTONIO TLAYACAPAN - AJUJIC - AJIJIC, QUE SE ANEXARA AL PRESENTE APENDICE 2 DE LAS BASES DE
LICITACION COMO ANEXO AT-TOPO -GEOTECNIA- SAN ANTONIO TLAYACAPAN - AJUJIC.

DENTRO DE LA CARPETA “APENDICE 2” NO SE ENCUENTRA EL “ESTUDIO DE GEOTECNIA Y MECANICA DE
SUELOS, ENTREGADO POR LA CEA PARA EL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA LA PTAR SAN ANTONIO
TLAYACAPAN - AJIJIC - AJUJIC, QUE SE ANEXARA AL PRESENTE APENDICE 2 DE LAS BASES DE LICITACION
COMO ANEXO AT-TOPO -GEOTECNIA- SAN ANTONIO TLAYACAPAN - AJIJIC” FAVOR DE PROPORCIONAR
DICHO DOCUMENTO.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: VER NOTA ACLARATORIA NO. 1.

APENDICE 2, ASPECTOS TECNICOS, ANEXO AT-ESPEC-OBRA CIVIL, CAPITULO 1. NORMAS, CODIGOS Y
REGLAMENTOS

LAS NORMAS, CODIGOS Y REGLAMENTOS MENCIONADOS EN ESTE CAPITULO SON VERSIONES YA
OBSOLETAS, FAVOR DE ACLARAR QUE DEBAMOS CUMPLIR CON LAS NORMATIVIDADES EN SU VERSION
MAS VIGENTE PARA TODOS LOS PARTICIPANTES.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR LAS VERSIONES
MAS ACTUALES O VIGENTES DE LAS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.

APENDICE 2, ASPECTOS TECNICOS, ANEXO AT-ESPEC-OBRA CIVIL, CAPITULO 2. CONSTRUCCION DE
TANQUES, CANALES Y RECIPIENTES DE CONCRETO

2.1 PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUES, CANALES Y RECIPIENTES DE CONCRETO REFORZADO QUE
CONTENGAN AGUA POTABLE SE DEBERA EMPLEAR UNA RELACION AGUA-CEMENTO DE 0.5, SEGUN LO
DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DE CONCRETO REFORZADO ACI-318-R89 TABLA
4.1.2.

2.2 PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUES, CANALES Y RECIPIENTES DE CONCRETO REFORZADO QUE
CONTENGAN AGUAS RESIDUALES (CRUDAS O TRATADAS), ADEMAS DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO
EN EL NUMERAL ANTERIOR, DEBERA EMPLEAR PARA LA FABRICACION DEL CONCRETO CEMENTO TIPO I,
SEGUN LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DE CONCRETO REFORZADO ACI-318-
R89 TABLA 4.2.1., EN RELACION CON EL CONTENIDO DE SULFATOS EN EL AGUA RESIDUAL.

EN EL PUNTO 2.1 QUE LA RELACION AGUA-CEMENTO DE 0.5 SEGUN LO ESTABLECIDO AL ACI-318-R89, SIN
EMBARGO, EL REGLAMENTO VALIDO PARA ESTE TIPO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ES REGULADO
BAJO EL ACI-350 EN SU VERSION MAS VIGENTE, FAVOR DE ACLARAR ESTE PUNTO.

PARA EL PUNTO 2.2 MENCIONA QUE SE DEBERA EMPLEAR CEMENTO TIPO Il EN LA FABRICACION DEL
CONCRETO EN TANQUES, SEGUN LO ESTABLECIDO AL ACI-318-R89, SIN EMBARGO, EL REGLAMENTO
VALIDO PARA ESTE TIPO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ES REGULADO BAJO EL ACI-350 EN SU VERSION
MAS VIGENTE, FAVOR DE ACLARAR ESTE PUNTO.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR LAS VERSIONES
MAS ACTUALES O VIGENTES DE LAS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.

APENDICE 2.- ANEXO AT -ESPEC - OBRA ELECTRICA.
¢NOS PUEDEN PROPORCIONAR EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE CFE POR EL AUMENTO DE CARGA?
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1.

12.

13.

14,

15.

16.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERARLO EN SU
PROPUESTA TECNICA ECONOMICA, UNA VEZ QUE PRESENTEN SU PROYECTO EJECUTIVO PARA SU
VALIDACION Y EJECUCION.

APENDICE 2.- ARCHIVO “CALIDA -1.DOC”

NO VIENEN LOS ESTUDIOS DE LA CALIDAD DE AGUA RESIDUAL, FAVOR DE PROPORCIONAR DICHOS
ESTUDIOS.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE REMITE AL LICITANTE A LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA
NO. 3.

APENDICE 2

FAVOR DE PROPORCIONAR EL NIVEL DE LLEGADA DE LAS TUBERIAS DEL INFLUENTE.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE REMITE AL LICITANTE AL PLANO DENOMINADO 06 - G-04
- PERFIL HIDRAULICO DE PROCESO EXISTENTE.

APENDICE 2

FAVOR DE INDICAR S| EL CANAL PARSHAL SE INSTALARA ANTES O DESPUES DEL PRETRATAMIENTO.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR EN SU
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE SU
PROYECTO EJECUTIVO, PARA LA REHABILITACION, MODERNIZACION, Y CONSTRUCCION DE LA
AMPLIACION DE LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN-AJLJIC.

APENDICE 2

PARA EL TANQUE DE HOMOGENIZACION, FAVOR DE INDICAR ¢ TIEMPO DEFINIDO DE RETENCION?
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR EN SU
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE SU
PROYECTO EJECUTIVO, PARA LA REHABILITACION, MODERNIZACION, Y CONSTRUCCION DE LA
AMPLIACION DE LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN-AJLJIC.

APENDICE 2

FAVOR DE INDICAR CONDICIONES PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DEL EFLUENTE PARA RIEGO (ELEVACION,
LONGITUD, DIAMETRO DE TUBERIA, ETC).

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR EN SU
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE SU
PROYECTO EJECUTIVO, PARA LA REHABILITACION, MODERNIZACION, Y CONSTRUCCION DE LA
AMPLIACION DE LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN-AJLJIC.

APENDICE 2

FAVOR DE PROPORCIONAR LA CONFIGURACION DE BOMBEO PARA EL EFLUENTE.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR EN SU
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE SU
PROYECTO EJECUTIVO, PARA LA REHABILITACION, MODERNIZACION, Y CONSTRUCCION DE LA
AMPLIACION DE LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN-AJLJIC.
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

APENDICE 2

PARA EL TANQUE DE AGUA TRATADA, FAVOR DE INDICAR ¢ TIEMPO DEFINIDO DE RETENCION?
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR EN SU
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE SU
PROYECTO EJECUTIVO, PARA LA REHABILITACION, MODERNIZACION, Y CONSTRUCCION DE LA
AMPLIACION DE LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN-AJLJIC.

APENDICE 2

LA PLANTA ANTE FALLA DE ENERGIA, ;A QUE PORCENTAJE DEBE OPERAR DE SU CAPACIDAD?
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE DENTRO DEL APENDICE
2 NO SE CONSIDERA PLANTA DE EMERGENCIA ANTE FALLA DE ENERGIA, POR LO QUE NO SE DEBERA DE
CONSIDERAR EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

APENDICE 2

EPOCA DE LLUVIA, ;SE TENDRA BY PASS REGULADO?

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SI, LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR EN SU
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE SU
PROYECTO EJECUTIVO, PARA LA REHABILITACION, MODERNIZACION, Y CONSTRUCCION DE LA
AMPLIACION DE LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN-AJLJIC.

APENDICE 2

FAVOR DE INDICAR EL MODELO DE COMUNICACION PARA EL SISTEMA DE CONTROL

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SI, LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR EN SU
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE SU
PROYECTO EJECUTIVO, PARA LA REHABILITACION, MODERNIZACION, Y CONSTRUCCION DE LA
AMPLIACION DE LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN-AJLJIC.

APENDICE 2

FAVOR DE INDICAR ¢PARA QUE PERIODOS (6 MESES, 2 ANOS, ;ETC)? SE REQUIEREN LOS REPUESTOS DE
EQUIPOS DE PROCESO.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR LOS TIEMPOS DE
LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, INDICADOS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SU
REGLAMENTO.

APENDICE 2

FAVOR DE INDICAR SI EL PROCESO SE LIMITA A LODOS ACTIVADOS, O SE PUEDE UTILIZAR ALGUNA OTRA
TECNOLOGIA.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR EN SU
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE SU
PROYECTO EJECUTIVO, PARA LA REHABILITACION, MODERNIZACION, Y CONSTRUCCION DE LA
AMPLIACION DE LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN-AJLJIC.
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23.

24.

25.

26.

27.

APENDICE 2
FAVOR DE INDICAR SI LAS UNIDADES DE PROCESO DEBEN TENER CAPACIDAD PARA DRENARSE CUANDO
NO ESTEN EN OPERACION.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SI, SE DEBE CONSIDERAR.

APENDICE 2

2. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

FAVOR DE CONFIRMAR QUE CUALQUIER CONDICION OCULTA, DETERIORO NO VISIBLE,
INCOMPATIBILIDAD, FALLA ESTRUCTURAL, HIDRAULICA, ELECTRICA, MECANICA O DE CONTROL DE LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE QUE NO ESTE EXPRESAMENTE DOCUMENTADA EN BASES SERA
SUSCEPTIBLE DE RECONOCIMIENTO ECONOMICO Y AMPLIACION DE PLAZO.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL PRESENTE
CONTRATO ES A PRECIO ALZADO LO CUAL LA LEY NO PERMITE MODIFICACIONES EN TIEMPO Y MONTO,
POR LO QUE DEBERAN DE CONSIDERAR EN SU PROYECTO, EL PLAN DE ACCIONES A REALIZAR QUEDANDO
CONTEMPLADO LAS REPARACIONES NECESARIAS REQUERIDAS.

APENDICE 2

3. CONTINUIDAD DE OPERACION

FAVOR DE CONFIRMAR SI LA PTAR EXISTENTE DEBERA MANTENERSE EN OPERACION DURANTE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y, EN SU CASO, DEFINIR CAUDAL MINIMO, CALIDAD REQUERIDA,
RESPONSABLE OPERATIVO, HORARIOS DE INTERVENCION, RESTRICCIONES DE PARO Y CRITERIOS PARA
AUTORIZAR LIBRANZAS.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR EN SU PROYECTO UN
PLAN DE ACCIONES A SEGUIR PARA EVITAR DERRAMES Y SUSPENSION DE OPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, ASi COMO UN PROGRAMA DE LIBRANZA EN TIEMPOS MiNIMOS PARA
EVITAR DERIVAR LAS AGUAS RESIDUALES AL LAGO DE CHAPALA, DURANTE LA ETAPA DE REHABILITACION,
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN-AJUJIC.

APENDICE 2

4. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DURANTE CONSTRUCCION

FAVOR DE CONFIRMAR QUE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO AMBIENTAL DERIVADO DE LA CONDICION
ACTUAL DE LA PTAR, INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, INFLUENTE FUERA DE DISENO O IMPOSIBILIDAD DE
OPERACION POR INTERVENCION AUTORIZADA NO SERA IMPUTABLE AL CONTRATISTA.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: EL LICITANTE DEBERA DE CONSIDERAR EN SU PROYECTO UN
PLAN DE ACCIONES A SEGUIR PARA EVITAR DERRAMES Y SUSPENSION DE OPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, ASi COMO UN PROGRAMA DE LIBRANZA EN TIEMPOS MiNIMOS PARA
EVITAR DERIVAR LAS AGUAS RESIDUALES AL LAGO DE CHAPALA, DURANTE LA ETAPA DE REHABILITACION,
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN-AJLJIC.

APENDICE 2

6. ALCANCE EXACTO DE REHABILITACION

FAVOR DE CONFIRMAR EL ALCANCE ESPECIFICO DE REHABILITACION REQUERIDO PARA CADA UNIDAD
EXISTENTE, DIFERENCIANDO CLARAMENTE ENTRE: REHABILITACION CIVIL, SUSTITUCION DE EQUIPOS,
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28.

29.

30.

31.

REPARACION, MODERNIZACION, DEMOLICION, ADECUACION, REFORZAMIENTO E INTEGRACION AL
NUEVO SISTEMA.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: APEGARSE AL APENDICE 2 ASPECTOS TECNICOS DE ESTAS
BASES DE LICITACION

21.1.1.1 TREN DE AGUA Y LODOS

BASES DE LICITACION
7. ALCANCES IMPLICITOS

FAVOR DE CONFIRMAR QUE LOS ALCANCES NO DEFINIDOS EXPLICITAMENTE EN BASES, ANEXOS, PLANOS,
DIAGRAMAS, CATALOGO, ESPECIFICACIONES O JUNTA DE ACLARACIONES NO SERAN CONSIDERADOS
INCLUIDOS AUTOMATICAMENTE DENTRO DEL PRECIO ALZADO.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR EN SU
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE SU
PROYECTO EJECUTIVO, PARA LA REHABILITACION, MODERNIZACION, Y CONSTRUCCION DE LA
AMPLIACION DE LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN-AJLJIC.

BASES DE LICITACION

8. INTERFERENCIAS Y OBRA INDUCIDA

FAVOR DE CONFIRMAR QUE CUALQUIER INTERFERENCIA NO INDICADA EN PLANOS, COMO TUBERIAS
EXISTENTES, LINEAS ELECTRICAS, DRENAJES, REGISTROS, CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS OCULTAS O
INSTALACIONES EN OPERACION, SERA SUSCEPTIBLE DE RECONOCIMIENTO ECONOMICO Y AMPLIACION
DE PLAZO.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR EN SU
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE SU
PROYECTO EJECUTIVO, PARA LA REHABILITACION, MODERNIZACION, Y CONSTRUCCION DE LA
AMPLIACION DE LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN-AJLJIC.

BASES DE LICITACION

9. CONDICIONES HIDRAULICAS REALES

FAVOR DE CONFIRMAR LOS CAUDALES ACTUALES Y PROYECTADOS DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN,
AJUJIC Y RIBERAS DEL PILAR, INCLUYENDO CAUDAL PROMEDIO, MAXIMO DIARIO, MAXIMO HORARIO,
APORTACIONES PLUVIALES, INFILTRACION Y VARIACION ESTACIONAL/TURISTICA.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: APEGARSE AL APENDICE 2 ASPECTOS TECNICOS DE ESTAS
BASES DE LICITACION.

BASES DE LICITACION

10. INFLUENTE FUERA DE DISENO

FAVOR DE CONFIRMAR QUE LAS PRUEBAS DE DESEMPENO Y ACEPTACION SERAN EVALUADAS
UNICAMENTE CON INFLUENTE DENTRO DE LOS PARAMETROS DE DISENO ESTABLECIDOS EN LICITACION,
Y QUE CUALQUIER DESVIACION DE CAUDAL O CALIDAD NO SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: APEGARSE AL APENDICE 2 ASPECTOS TECNICOS DE ESTAS
BASES DE LICITACION.
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32.

33.

34.

35.

BASES DE LICITACION

11. PRUEBAS Y ESTABILIZACION

FAVOR DE DEFINIR FORMALMENTE DURACION DE PRUEBAS, PERIODO DE ESTABILIZACION, NUMERO DE
MUESTREOS, LABORATORIO AUTORIZADO, CRITERIOS ESTADISTICOS, METODOLOGIA ANALITICA Y
CONDICIONES PARA EMITIR EL ACTA DE CAPACIDAD Y EL ACTA DE INICIO DE PUESTA EN MARCHA Y
ESTABILIZACION.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: APEGARSE AL APENDICE 2 ASPECTOS TECNICOS DE ESTAS
BASES DE LICITACION.

BASES DE LICITACION

13. PLAZO CONTRACTUAL

FAVOR DE CONFIRMAR QUE RETRASOS DERIVADOS DE REVISIONES DE CEA, NO OBJECION, LIBRANZAS
OPERATIVAS, CFE, PERMISOS, FABRICACION, IMPORTACION, SUMINISTRO DE EQUIPOS, INTERFERENCIAS
EXISTENTES O RESTRICCIONES OPERATIVAS SERAN SUSCEPTIBLES DE AMPLIACION DE PLAZO.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL PRESENTE
CONTRATO ES APRECIO ALZADO LO CUAL LA LEY NO PERMITE MODIFICACIONES EN TIEMPO Y MONTO, EL
CUAL NO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIOS EN TIEMPO Y COSTO.

BASES DE LICITACION

FAVOR DE CONFIRMAR QUE EL PLAZO CONTRACTUAL INICIARA A PARTIR DE LA ENTREGA EFECTIVA DEL
ANTICIPO Y QUE CUALQUIER DESFASE EN SU PAGO GENERARA AJUSTE PROPORCIONAL DEL PROGRAMA
CONTRACTUAL.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBERAN APEGARSE AL PERIODO DE INICIO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO LOS PERIODOS DE OBRA AL CATALOGO DE CONCEPTOS ENTREGADO Y A
LOS PERIODOS DE EJECUCION DE OBRA CONTRATADA Y AL PROYECTO DE LA PTAR ENTREGADO EN LAS
BASES DE LICITACION.

LA OBRA SE REALIZARA EN APEGO A LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

APENDICE 2

FAVOR DE DEFINIR EL PUNTO EXACTO DE INTERCONEXION ELECTRICA AUTORIZADO POR CFE,
INDICANDO:

* COORDENADAS,

* DISTANCIA ESTIMADA,

* VOLTAJE DISPONIBLE,

* CAPACIDAD INSTALADA DISPONIBLE,

* INFRAESTRUCTURA EXISTENTE APROVECHABLE,

Y ALCANCE EXACTO QUE CORRESPONDERA AL CONTRATISTA.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBERAN DE APEGARSE A LOS PLANOS
ENTREGADOS EN ESTAS BASES DE LICITACION, PARA SU CONSIDERACION EN SU PROPUESTA TECNICA Y
ECONOMICA.
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36.

37.

38.

39.

APENDICE 2

FAVOR DE CONFIRMAR S| EXISTE FACTIBILIDAD VIGENTE EMITIDA POR CFE PARA LA AMPLIACION DE
CARGA REQUERIDA POR LA PTAR.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE INFORMA A LO LICITANTES QUE DEBERA DE
CONSIDERARLO DENTRO DE SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

APENDICE 2
FAVOR DE CONFIRMAR S| EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR:
* AMPLIACIONES DE RED,
* SUBESTACION,
* LINEA DE MEDIA TENSION,
* TRANSFORMADORES,
* DERECHOS DE ViA,
* LIBRANZAS,
* PROTECCIONES,
* ESTUDIOS ELECTRICOS,
* TRAMITES CFE,
COMO PARTE DEL PRECIO ALZADO.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR EN SU
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE SU
PROYECTO EJECUTIVO, PARA LA REHABILITACION, MODERNIZACION, Y CONSTRUCCION DE LA
AMPLIACION DE LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN-AJLJIC.

APENDICE 2

FAVOR DE CONFIRMAR EL ALCANCE EXACTO DE LA OBRA ELECTRICA EXISTENTE QUE DEBERA:

* REHABILITARSE,

* MODERNIZARSE,

* REUTILIZARSE,

* DESMONTARSE,

* O SUSTITUIRSE.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR EN SU
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE SU
PROYECTO EJECUTIVO, PARA LA REHABILITACION, MODERNIZACION, Y CONSTRUCCION DE LA
AMPLIACION DE LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN-AJLJIC.

APENDICE 2

FAVOR DE PROPORCIONAR CUANTIFICACION DETALLADA Y ESTADO ACTUAL DE:
* TUBERIAS EXISTENTES,

* VALVULAS,

* DIFUSORES,

* EQUIPOS ELECTROMECANICOS,

* CANALIZACIONES,

* TABLEROS,

* ESTRUCTURAS,
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40.

41,

42.

43.

* EQUIPOS FUERA DE OPERACION,

QUE DEBAN SER REHABILITADOS O INTEGRADOS AL NUEVO SISTEMA.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR EN SU
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE SU
PROYECTO EJECUTIVO, PARA LA REHABILITACION, MODERNIZACION, Y CONSTRUCCION DE LA
AMPLIACION DE LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN-AJLJIC.

APENDICE 2

FAVOR DE CONFIRMAR QUE EQUIPOS EXISTENTES PERMANECERAN OPERANDO DURANTE LA EJECUCION
DE LA OBRA Y CUALES PODRAN SER RETIRADOS O INTERVENIDOS FUERA DE SERVICIO.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR EN SU
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE SU
PROYECTO EJECUTIVO, PARA LA REHABILITACION, MODERNIZACION, Y CONSTRUCCION DE LA
AMPLIACION DE LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN-AJLJIC.

APENDICE 2

FAVOR DE CONFIRMAR SI LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CUENTA CON:

* PLANOS “AS BUILT”,

* MEMORIAS,

* DIAGRAMAS UNIFILARES,

* DIAGRAMAS DE CONTROL,

* PLANOS HIDRAULICOS ACTUALIZADOS.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE DICHOS PLANOS
SOLICITADOS SE PUSIERON A DISPOSICION EN ESTAS BASES DE LICITACION.

APENDICE 2
FAVOR DE CONFIRMAR QUIEN SERA RESPONSABLE POR:
* VACIADOS,
* LIMPIEZAS,
* MANEJO DE LODOS,
* DESAZOLVES,
* RETIRO DE RESIDUOS,
* CONFINAMIENTO,
* DISPOSICION FINAL,
DERIVADOS DE LA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES SERAN RESPONSABLES DE TODAS LAS
ACCIONES O ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE SU PROYECTO DE
REHABILITACION, MODERNIZACION, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA PTAR SAN ANTONIO
TLAYACAPAN-AJIJIC, LA CUAL DEBERA INCLUIRSE EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

APENDICE 2

FAVOR DE CONFIRMAR S| EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR ADECUACIONES HIDRAULICAS
ADICIONALES EN:

* COLECTORES,
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44,

45,

* CARCAMOS,

* LINEAS DE IMPULSION,

* LINEAS DE DESCARGA,

* ESTRUCTURAS DE LLEGADA,

* O ESTRUCTURAS DE SALIDA.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES SERAN RESPONSABLES DE TODAS LAS
ACCIONES O ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE SU PROYECTO DE
REHABILITACION, MODERNIZACION, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA PTAR SAN ANTONIO
TLAYACAPAN-AJLJIC, LA CUAL DEBERA INCLUIRSE EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.

APENDICE 2
5. CUANTIFICACION ELECTROMECANICA
FAVOR DE CONFIRMAR CANTIDAD Y ESTADO ACTUAL DE:
* SOPLADORES,
* BOMBAS,
* RASTRAS,
* MOTORES,
* VARIADORES,
* TABLEROS,
* CENTROS DE CONTROL,
* LUMINARIAS,
* BOTONERAS,
* INSTRUMENTOS,
QUE DEBERAN:
* REHABILITARSE,
* REEMPLAZARSE,
* O INTEGRARSE.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBERAN APEGARSE AL DOCUMENTO
ENTREGADO EN EL APENDICE 2, DE ESTAS BASES DE LICITACION, DENOMINADO “DIAGNOSTICO DE
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE".

APENDICE 2
FAVOR DE CONFIRMAR EL ALCANCE EXACTO DE:
* DEMOLICION,
* REFORZAMIENTO,
* REPARACION ESTRUCTURAL,
* REHABILITACION DE CONCRETO,
* RECUBRIMIENTOS,
* IMPERMEABILIZACION,
*Y REHABILITACION ARQUITECTONICA
DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL PRESENTE
CONTRATO ES A PRECIO ALZADO LO CUAL LA LEY NO PERMITE MODIFICACIONES EN TIEMPO Y MONTO, Y
NO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIOS EN TIEMPO Y COSTO.
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46.

47.

48.

49.

APENDICE 2

FAVOR DE CONFIRMAR S| EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR:

* RETIRO DE LODOS ACUMULADOS,

* LIMPIEZA PROFUNDA DE ESTRUCTURAS,

* CONFINAMIENTO,

* DISPOSICION FINAL,

*Y SANEAMIENTO PREVIO DE UNIDADES EXISTENTES.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR EN SU
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE SU
PROYECTO EJECUTIVO, PARA LA REHABILITACION, MODERNIZACION, Y CONSTRUCCION DE LA
AMPLIACION DE LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN-AJLJIC.

APENDICE 2

FAVOR DE DEFINIR FiSICAMENTE LOS LIMITES EXACTOS DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PARA:
* LLEGADA DE AGUA RESIDUAL,

* DESCARGA DE AGUA TRATADA,

* ALIMENTACION ELECTRICA,

* AGUA POTABLE,

* DRENAJES,

* TELECOMUNICACIONES,

* CAMINOS DE ACCESO.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR EN SU
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE SU
PROYECTO EJECUTIVO, PARA LA REHABILITACION, MODERNIZACION, Y CONSTRUCCION DE LA
AMPLIACION DE LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN-AJLJIC.

APENDICE 2

FAVOR DE CONFIRMAR QUE CUALQUIER INFRAESTRUCTURA ADICIONAL REQUERIDA FUERA DE DICHOS
LiIMITES FiSICOS SERA SUSCEPTIBLE DE RECONOCIMIENTO ECONOMICO Y AMPLIACION DE PLAZO.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE EL PRESENTE
CONTRATO ES A PRECIO ALZADO LO CUAL LA LEY NO PERMITE MODIFICACIONES EN TIEMPO Y MONTO, Y
NO ES SUSCEPTIBLE A CAMBIOS EN TIEMPO Y COSTO.

APENDICE 2

10. CUANTIFICACION DE OBRA EXTERIOR
FAVOR DE CONFIRMAR CUANTIFICACION Y ALCANCE REQUERIDO PARA:
* VIALIDADES,

* BANQUETAS,

* ALUMBRADO EXTERIOR,

* DRENAJE PLUVIAL,

* CERCADO,

* URBANIZACION,

* JARDINERIA,

* SENALIZACION,
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50.

51.

52.

* ACCESOS,

Y OBRAS EXTERIORES COMPLEMENTARIAS.

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR EN SU
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE SU
PROYECTO EJECUTIVO, PARA LA REHABILITACION, MODERNIZACION, Y CONSTRUCCION DE LA
AMPLIACION DE LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN-AJLJIC.

APENDICE 2
FAVOR DE CONFIRMAR SI LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EXISTENTE CUENTA ACTUALMENTE CON
CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION PROYECTADA DE LA PTAR.

ASIMISMO, FAVOR DE PROPORCIONAR:

* CAPACIDAD INSTALADA ACTUAL,

* DEMANDA REGISTRADA,

* CAPACIDAD DISPONIBLE,

* DIAGRAMA UNIFILAR ACTUALIZADO,

* CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR,

* NIVEL DE CORTOCIRCUITO,

Y FACTIBILIDAD VIGENTE EMITIDA POR CFE.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: NO

VER NOTA ACLARATORIA NO. 1

LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE SU PROYECTO EJECUTIVO, PARA LA REHABILITACION,
MODERNIZACION, Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN-AJLJIC

APENDICE 2, ASPECTOS TECNICOS
FAVOR DE ACLARAR EL ARREGLO DEFINITIVO REQUERIDO PARA EL SISTEMA DE PRETRATAMIENTO,
DEBIDO A QUE EN LA DOCUMENTACION DE LICITACION SE HACE REFERENCIA TANTO A:
* CRIBAS MECANICAS DE BARRAS,

COMO A:
* HIDROCRIBAS.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR EN SU
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE SU
PROYECTO EJECUTIVO, PARA LA REHABILITACION, MODERNIZACION, Y CONSTRUCCION DE LA
AMPLIACION DE LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN-AJLJIC.

APENDICE 2, ASPECTOS TECNICOS

FAVOR DE CONFIRMAR ESPECIFICAMENTE:
* CANTIDAD REQUERIDA DE EQUIPOS,

* TIPO DE CRIBADO,

* ABERTURA/PASO REQUERIDO,

* SECUENCIA DE PROCESO,

\}/

Pagina13 de 18




Comision Estatal del

Agua Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACION PUBLICA
CEA-AMP-EST-LP-019-26

* S| AMBOS SISTEMAS DEBERAN INCLUIRSE,

* S| UNO SUSTITUYE AL OTRO,

*Y ALCANCES EXACTOS DE SUMINISTRO, INSTALACION, AUTOMATIZACION Y PRUEBAS.

ASIMISMO, FAVOR DE CONFIRMAR CRITERIOS DE DISENO Y CAPACIDAD PARA CADA UNIDAD
PRETRATAMIENTO

RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR EN

DE

SU

PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE SU

PROYECTO EJECUTIVO, PARA LA REHABILITACION, MODERNIZACION, Y CONSTRUCCION DE
AMPLIACION DE LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN-AJLJIC.

53. APENDICE 2, ASPECTOS TECNICOS

LA

FAVOR DE CONFIRMAR SI LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EXISTENTE CUENTA ACTUALMENTE CON

CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LA AMPLIACION Y MODERNIZACION PROYECTADA DE LA PTAR.

ASIMISMO, FAVOR DE PROPORCIONAR:

* CAPACIDAD INSTALADA ACTUAL,

* DEMANDA REGISTRADA,

* CAPACIDAD DISPONIBLE,

* DIAGRAMA UNIFILAR ACTUALIZADO,

* CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR,

* NIVEL DE CORTOCIRCUITO,

*Y FACTIBILIDAD VIGENTE EMITIDA POR CFE.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: NO

VER NOTA ACLARATORIA NO. 1

LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE SU PROYECTO EJECUTIVO, PARA LA REHABILITACION,
MODERNIZACION, Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN-AJLJIC.

54. APENDICE 2, ASPECTOS TECNICOS
FAVOR DE CONFIRMAR S| EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR:

* INCREMENTO DE CARGA,

* AMPLIACION DE ACOMETIDA,

* REEMPLAZO DE TRANSFORMADOR,

* ADECUACIONES ANTE CFE,

* ESTUDIOS ELECTRICOS,

* MEMORIAS DE CALCULO,

* COORDINACION DE PROTECCIONES,
* CUMPLIMIENTO NOM-001-SEDE,

* DICTAMEN UVIE,

* PRUEBAS ELECTRICAS,
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55.

56.

*Y TRAMITES ANTE CFE,
COMO PARTE DEL ALCANCE CONTRATADO.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: S|

LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE SU PROYECTO EJECUTIVO, PARA LA REHABILITACION,
MODERNIZACION, Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN-AJLJIC.
APENDICE 2, ASPECTOS TECNICOS

FAVOR DE CONFIRMAR EL ALCANCE EXACTO REQUERIDO PARA LA “VERIFICACION ELECTRICA” INDICADA
EN LAS ESPECIFICACIONES, INDICANDO ESPECIFICAMENTE SI INCLUYE:

* UVIE,

* PRUEBAS DE AISLAMIENTO,

* TIERRAS FiSICAS,

* TERMOGRAFIA,

* COORDINACION DE PROTECCIONES,

* CORTO CIRCUITO,

* CALIDAD DE ENERGIA,

* LIBERACION CFE,

*Y VALIDACION NOM-001-SEDE VIGENTE.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SI, DEBERA DE CONSIDERAR TODOS LOS ALCANCES
MENCIONADOS

LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE SU PROYECTO EJECUTIVO, PARA LA REHABILITACION,
MODERNIZACION, Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN-AJLJIC.

APENDICE 2, ASPECTOS TECNICOS
FAVOR DE CONFIRMAR QUE CUALQUIER ADECUACION ADICIONAL REQUERIDA POR:

* CFE,
* UVIE,
* NORMATIVIDAD VIGENTE,
* CAPACIDAD INSUFICIENTE EXISTENTE,
* O INCOMPATIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA ACTUAL,
SERA SUSCEPTIBLE DE RECONOCIMIENTO ECONOMICO Y AMPLIACION DE PLAZO CORRESPONDIENTE.
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SI, DEBERA DE CONSIDERAR TODOS LOS ALCANCES
MENCIONADOS

LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR EN SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, TODO LO
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE SU PROYECTO EJECUTIVO, PARA LA REHABILITACION,
MODERNIZACION, Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN-AJLJIC.
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LAS SIGUIENTES PREGUNTAS FUERON REALIZADAS POR LA EMPRESA: TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES,
S.A.DEC. V.

1. CONSTA DE DOS CARCAMOS DE BOMBEO FUERA DEL TERRENO DE LA PLANTA, A UNA DISTANCIA DE 4 KM
Y EL OTRO MAS CERCANO A 2 KM,
RESPUESTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA: SI, LOS LICITANTES DEBERAN DE CONSIDERAR EN SU
PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA LOS DOS CARCAMOS EN LA AMPLIACION.

ACUERDOS

Deberan considerar, si es necesario, dentro de su propuesta realizar los trabajos en tiempo
extraordinario en diferentes turnos, asi como trabajos intermitentes sabados y domingos para terminar
en la fecha programada.

El programa general de ejecucion de los trabajos (Documento PE-03) se presentaréa por conceptos (con
la descripcion completa), indicando erogaciones y cantidades mensuales de la ejecucion de los
trabajos, expresado en unidades, volUmenes totales y costos, respetando las fechas de inicio y
terminacion indicadas en las bases de esta licitacion.

Se deberd mantener el sitio de los trabajos limpio durante todo el periodo de ejecucion, asi mismo la
obra tendré que ser entregada totalmente limpia.

El contratista no podra sino por consentimiento expreso de la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO (CEA)J) realizar trabajos cuyo importe sea mayor al contratado, en caso contrario los trabajos
excedentes quedaréan a favor del estado.

Los vehiculos que se utilicen para el acarreo de materiales deberadn cumplir con la normatividad de la
SCT para transitar en vias estatales y federales.

El licitante debera de contemplar lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011,
Construccion-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de establecer las
condiciones de seguridady salud en el trabajo en obras de construccion, a efecto de prevenir los riesgos
laborales a que estan expuestos los trabajadores que se desempefan en ellas, considerando las
Obligaciones del patréony de los trabajadores.

Se debera considerar como parte de sus indirectos el rotulo informativo con medidas minimas de 2.00
mts de alto por 3.00 mts de largo; con la descripcion de la obra en construccioén, los tramites y permisos
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pertinentes, el equipo de seguridad del personal de obra, asi como el seflalamiento y materiales para
proteger la zona de construccion de manera que se conserve el paso peatonal y vehicular seguro y
limpio en todo momento durante la ejecuciéon de la obra.

Sera responsabilidad del contratista realizar las modificaciones necesarias en su propuesta en caso de
gue se requieran, con base a juntas de aclaraciones, circulares aclaratorias, bases de licitacion y
convocatoria publicada por la dependencia, para ser entregada de forma adecuada y congruente el dia
del acto de presentacidon y apertura de la misma de acuerdo a las especificaciones, lineamientos,
descripciones y fechas establecidas para este procedimiento por la dependencia.

Asimismo, se les recuerda que en su propuesta técnica deberén incluir un escrito en el que manifiesten
que conocen los términos, resolucion de dudasy/o acuerdos en que llegaron ambas partes en estajunta
de aclaraciones, por lo que no podran invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato
(en caso de adjudicéarselo) por este motivo.

Una vez leida la presente, se cierra siendo las 17:05 HORAS del mismo dia, a continuacion de conformidad al
margeny al calce todos los participantes de ella.

Por parte de la Comisién Estatal del Agua de Jalisco.

Ing. Eric Walberto Moreno Arévalo Mtra. Claudia Cecilia Topete Martin
Directora de Saneamiento y Operacion de Plantas
de Tratamiento
Direccion de Presupuestos y Contratos. Direccidon de Saneamiento y Operacion de Plantas

(CEA)) de Tratamiento (CEAJ)

Director de Presupuestos y Contratos.
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
DIRECCION DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS

LICITACION PUBLICA
CEA-AMP-EST-LP-019-26

Empresa (s) Participante (s)

RAZON SOCIAL

NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE
Y/O PERSONA FISICA

Otro (s) participante (s)

DEPENDENCIA NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE

Organo Interno de Control

Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales

Direccion de Saneamiento y Operacion de Plantas de
Tratamiento Ing. Victor Ignacio Méndez Gémez

Supervisor de Colectores y Tuneles
Direccion de Saneamiento y Operacién de Plantas de
Tratamiento Ing. Armando Alfonso Delgadillo 1zquierdo

Jefe de Alcantarillado y Saneamiento AMG
Direccion de Saneamiento y Operacién de Plantas de
Tratamiento Luis Enrique Maldonado Orozco
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